АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________                                                                                             №______

г. Луза

О внесении изменений в постановление администрации Лузского городского поселения от  07.11.2013  № 125 «Об утверждении  схемы теплоснабжения Лузского городского поселения Лузского района Кировской области»

В целях, качественного обеспечения тепловой энергии  от муниципальных котельных объектов: жилищного фонда, социальных, административных и бюджетных учреждений, распложенных на территории  муниципального образования Лузское городское поселение в осенне-зимний период, внести уточнения по температурным графикам сетевой воды на границе балансовой принадлежности отапливаемых  объектов в  подающем и обратном трубопроводе в зависимости от температур наружного воздуха, администрация Лузского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Лузского городского поселения от 07.11.2013 № 125 «Об утверждении  схемы теплоснабжения Лузского городского поселения Лузского района Кировской области» следующие изменения:
1.1. Считать температурные графики сетевой воды по муниципальным котельным указанных в схеме теплоснабжения,  как графики сетевой воды на границах балансовой принадлежности отапливаемых объектов  в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температуры наружного воздуха на территории Лузского городского поселения Лузского района Кировской области. 
1.2. Дополнить схему теплоснабжения графиком сетевой воды  на границах балансовой принадлежности объектов отапливаемых от котельной расположенной по адресу г. Луза, ул. Заводская, 8 «а». Прилагается.
1.3. Наименование графика «зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных» изложить в новой редакции: «зависимости температуры теплоснабжения для котельных на границах балансовой принадлежности объектов отапливаемых этими котельными».

1.4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления, разместить на сайте муниципального образования Лузского городского поселения Лузского района Кировской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  администрации
   С.В. Перевалов

Лузского городского поселения

_______________________________________________________________________ 
ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

городского поселения






И.М.Ципилев

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист – 

юрисконсульт 







С.В.Бурчевская
Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В. 

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: г. Луза, ул. Заводская  8а
	Температура наружного воздуха
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе

	+8
	43
	37

	+7
	44
	38

	+6
	46
	39

	+5
	47
	40

	+4
	49
	41

	+3
	50
	42

	+2
	52
	43

	+1
	53
	44

	0
	54
	45

	-1
	56
	46

	-2
	57
	47

	-3
	59
	47

	-4
	60
	48

	-5
	61
	49

	-6
	63
	50

	-7
	64
	51

	-8
	66
	52

	-9
	67
	53

	-10
	68
	54

	-11
	70
	54

	-12
	71
	55

	-13
	72
	56


	-14
	74
	57

	-15
	75
	58

	-16
	76
	58

	-17
	77
	59

	-18
	79
	60

	-19
	80
	61

	-20
	81
	62

	-21
	83
	62

	-22
	84
	63

	-23
	85
	64

	-24
	86
	65

	-25
	88
	66

	-26
	89
	66

	-27
	90
	67

	-28
	91
	68

	-29
	92
	69

	-30
	93
	69

	-31
	95
	70


Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В.

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: г. Луза, ул. Рабочая, 29 а
	Температура наружного воздуха t 0С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t0С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t0С
	Давление на трубопроводе тепловых сетей

	+ 5
	40
	35
	2-3 кг/см.кв.

	+4
	40
	35
	2-3 кг/см.кв.

	+3
	40
	35
	2-3 кг/см.кв.

	+2
	40
	35
	2-3 кг/см.кв.

	+1
	40
	35
	2-3 кг/см.кв.

	0
	40
	35
	2-3 кг/см.кв.

	-1
	41
	36
	2-3 кг/см.кв.

	-2
	42
	37
	2-3 кг/см.кв.

	-3
	43
	38
	2-3 кг/см.кв.

	-4
	44
	39
	2-3 кг/см.кв.

	-5
	45
	40
	2-3 кг/см.кв.

	-6
	46
	40
	2-3 кг/см.кв.

	-7
	47
	40
	2-3 кг/см.кв.

	-8
	48
	40
	2-3 кг/см.кв.

	-9
	49
	40
	2-3 кг/см.кв.

	-10
	50
	40
	2-3 кг/см.кв.

	-11
	51
	41
	2-3 кг/см.кв.

	-12
	51
	41
	2-3 кг/см.кв.

	-13
	52
	42
	2-3 кг/см.кв.

	-14
	52
	42
	2-3 кг/см.кв.

	-15
	53
	43
	2-3 кг/см.кв.

	-16
	53
	43
	2-3 кг/см.кв.

	-17
	54
	44
	2-3 кг/см.кв.

	-18
	54
	44
	2-3 кг/см.кв.

	-19
	55
	45
	2-3 кг/см.кв.

	-20
	55
	45
	2-3 кг/см.кв.

	-21
	56
	45
	2-3 кг/см.кв.

	-22
	56
	45
	2-3 кг/см.кв.

	-23
	57
	46
	2-3 кг/см.кв.

	-24
	57
	46
	2-3 кг/см.кв.

	-25
	58
	46
	2-3 кг/см.кв.

	-26
	58
	47
	2-3 кг/см.кв.

	-27
	59
	48
	2-3 кг/см.кв.

	-28
	59
	47
	2-3 кг/см.кв.

	-29
	60
	48
	2-3 кг/см.кв.

	-30
	60
	48
	2-3 кг/см.кв.

	-35 и ниже
	60
	48
	2-3 кг/см.кв.


Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В.

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: г. Луза, ул. Пролетарская 2 г
	Температура наружного воздуха t 0С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t0С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t0С
	Давление на трубопроводе тепловых сетей

	+ 5
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+4
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+3
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+2
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+1
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	0
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	-1
	41
	36
	2-5 кг/см.кв.

	-2
	42
	37
	2-5 кг/см.кв.

	-3
	43
	38
	2-5 кг/см.кв.

	-4
	44
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-5
	45
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-6
	46
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-7
	47
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-8
	48
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-9
	49
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-10
	50
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-11
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-12
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-13
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-14
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-15
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-16
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-17
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-18
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-19
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-20
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-21
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-22
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-23
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-24
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-25
	58
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-26
	58
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-27
	59
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-28
	59
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-29
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-30
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-35 и ниже
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.


Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В.

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: г. Луза, ул. В.Козлова 6
	Температура наружного воздуха t 0С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t0С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t0С
	Давление на трубопроводе тепловых сетей

	+ 5
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+4
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+3
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+2
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+1
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	0
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	-1
	41
	36
	2-5 кг/см.кв.

	-2
	42
	37
	2-5 кг/см.кв.

	-3
	43
	38
	2-5 кг/см.кв.

	-4
	44
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-5
	45
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-6
	46
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-7
	47
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-8
	48
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-9
	49
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-10
	50
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-11
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-12
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-13
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-14
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-15
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-16
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-17
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-18
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-19
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-20
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-21
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-22
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-23
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-24
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-25
	58
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-26
	58
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-27
	59
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-28
	59
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-29
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-30
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-35 и ниже
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.


Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В.

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: г. Луза, ул.Октябрьская ,3

	Температура наружного воздуха t 0С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t0С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t0С
	Давление на трубопроводе тепловых сетей

	+ 5
	40
	35
	3-6 кг/см.кв.

	+4
	40
	35
	3-6 кг/см.кв.

	+3
	40
	35
	3-6 кг/см.кв.

	+2
	40
	35
	3-6 кг/см.кв.

	+1
	40
	35
	3-6 кг/см.кв.

	0
	40
	35
	3-6 кг/см.кв.

	-1
	41
	36
	3-6 кг/см.кв.

	-2
	42
	37
	3-6 кг/см.кв.

	-3
	43
	38
	3-6 кг/см.кв.

	-4
	44
	38
	3-6 кг/см.кв.

	-5
	45
	38
	3-6 кг/см.кв.

	-6
	46
	39
	3-6 кг/см.кв.

	-7
	47
	39
	3-6 кг/см.кв.

	-8
	48
	39
	3-6 кг/см.кв.

	-9
	49
	40
	3-6 кг/см.кв.

	-10
	50
	40
	3-6 кг/см.кв.

	-11
	51
	40
	3-6 кг/см.кв.

	-12
	52
	41
	3-6 кг/см.кв.

	-13
	53
	41
	3-6 кг/см.кв.

	-14
	54
	41
	3-6 кг/см.кв.

	-15
	55
	42
	3-6 кг/см.кв.

	-16
	56
	42
	3-6 кг/см.кв.

	-17
	57
	42
	3-6 кг/см.кв.

	-18
	58
	43
	3-6 кг/см.кв.

	-19
	59
	43
	3-6 кг/см.кв.

	-20
	60
	44
	3-6 кг/см.кв.

	-21
	61
	44
	3-6 кг/см.кв.

	-22
	62
	45
	3-6 кг/см.кв.

	-23
	63
	46
	3-6 кг/см.кв.

	-24
	64
	46
	3-6 кг/см.кв.

	-25
	65
	47
	3-6 кг/см.кв.

	-26
	66
	48
	3-6 кг/см.кв.

	-27
	67
	49
	3-6 кг/см.кв.

	-28
	68
	49
	3-6 кг/см.кв.

	-29
	69
	50
	3-6 кг/см.кв.

	-30
	70
	50
	3-6 кг/см.кв.

	-35 и ниже
	70
	50
	3-6 кг/см.кв.


Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В.

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: г. Луза, ул.Калинина, 9 а

	Температура наружного воздуха t 0С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t0С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t0С
	Давление на трубопроводе тепловых сетей

	+ 5
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+4
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+3
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+2
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+1
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	0
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	-1
	41
	36
	2-5 кг/см.кв.

	-2
	42
	37
	2-5 кг/см.кв.

	-3
	43
	38
	2-5 кг/см.кв.

	-4
	44
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-5
	45
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-6
	46
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-7
	47
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-8
	48
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-9
	49
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-10
	50
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-11
	51
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-12
	52
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-13
	53
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-14
	54
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-15
	55
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-16
	56
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-17
	57
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-18
	58
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-19
	59
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-20
	60
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-21
	60
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-22
	60
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-23
	60
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-24
	60
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-25
	60
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-26
	62
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-27
	63
	49
	2-5 кг/см.кв.

	-28
	64
	49
	2-5 кг/см.кв.

	-29
	65
	50
	2-5 кг/см.кв.

	-30
	66
	50
	2-5 кг/см.кв.

	-35 и ниже
	67
	50
	2-5 кг/см.кв.

	-40 и ниже
	70
	50
	2-5 кг/см.кв.


 Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В.

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: г. Луза, ул.Дорожников, 1 б
	Температура наружного воздуха t 0С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t0С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t0С
	Давление на трубопроводе тепловых сетей

	+ 5
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+4
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+3
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+2
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+1
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	0
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	-1
	41
	36
	2-5 кг/см.кв.

	-2
	42
	37
	2-5 кг/см.кв.

	-3
	43
	38
	2-5 кг/см.кв.

	-4
	44
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-5
	45
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-6
	46
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-7
	47
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-8
	48
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-9
	49
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-10
	50
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-11
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-12
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-13
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-14
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-15
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-16
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-17
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-18
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-19
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-20
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-21
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-22
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-23
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-24
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-25
	58
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-26
	58
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-27
	59
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-28
	59
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-29
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-30
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-35 и ниже
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.


Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В.

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: г. Луза, ул.В.Козлова,  7 б

	Температура наружного воздуха t 0С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t0С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t0С
	Давление на трубопроводе тепловых сетей

	+ 5
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+4
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+3
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+2
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+1
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	0
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	-1
	41
	36
	2-5 кг/см.кв.

	-2
	42
	37
	2-5 кг/см.кв.

	-3
	43
	38
	2-5 кг/см.кв.

	-4
	44
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-5
	45
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-6
	46
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-7
	47
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-8
	48
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-9
	49
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-10
	50
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-11
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-12
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-13
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-14
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-15
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-16
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-17
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-18
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-19
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-20
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-21
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-22
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-23
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-24
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-25
	58
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-26
	58
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-27
	59
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-28
	59
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-29
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-30
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-35 и ниже
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.


                                                                                                                      Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В.

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: г. Луза, ул. Заводская,35 а
	Температура наружного воздуха t 0С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t0С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t0С
	Давление на трубопроводе тепловых сетей

	+ 5
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+4
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+3
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+2
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+1
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	0
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	-1
	41
	36
	2-5 кг/см.кв.

	-2
	42
	37
	2-5 кг/см.кв.

	-3
	43
	38
	2-5 кг/см.кв.

	-4
	44
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-5
	45
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-6
	46
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-7
	47
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-8
	48
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-9
	49
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-10
	50
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-11
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-12
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-13
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-14
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-15
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-16
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-17
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-18
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-19
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-20
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-21
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-22
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-23
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-24
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-25
	58
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-26
	58
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-27
	59
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-28
	59
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-29
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-30
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-35 и ниже
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.


 Согласовано 

Глава администрации 

Лузского городского поселения 

________________Перевалов С.В.

График температур сетевой воды на границе балансовой принадлежности в подающем и обратном трубопроводе в зависимости температур наружного воздуха для объектов, отапливаемых от котельной, расположенной по адресу: д. Ефаново
	Температура наружного воздуха t 0С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t0С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t0С
	Давление на трубопроводе тепловых сетей

	+ 5
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+4
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+3
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+2
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	+1
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	0
	40
	35
	2-5 кг/см.кв.

	-1
	41
	36
	2-5 кг/см.кв.

	-2
	42
	37
	2-5 кг/см.кв.

	-3
	43
	38
	2-5 кг/см.кв.

	-4
	44
	39
	2-5 кг/см.кв.

	-5
	45
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-6
	46
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-7
	47
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-8
	48
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-9
	49
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-10
	50
	40
	2-5 кг/см.кв.

	-11
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-12
	51
	41
	2-5 кг/см.кв.

	-13
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-14
	52
	42
	2-5 кг/см.кв.

	-15
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-16
	53
	43
	2-5 кг/см.кв.

	-17
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-18
	54
	44
	2-5 кг/см.кв.

	-19
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-20
	55
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-21
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-22
	56
	45
	2-5 кг/см.кв.

	-23
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-24
	57
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-25
	58
	46
	2-5 кг/см.кв.

	-26
	58
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-27
	59
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-28
	59
	47
	2-5 кг/см.кв.

	-29
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-30
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.

	-35 и ниже
	60
	48
	2-5 кг/см.кв.


